
DIN 14685-1, DIN 14685-2, DIN 14686, DIN 14687-1 mit dem 
Ausgabedatum 2015/12 
 
FAQ -- Schutzleiterprüfung 

Frage: 
Warum entfällt die Schutzleiterprüfung in der DIN 14685-1:2015-12, DIN 14685-2:2015-12, 
DIN 14686:2015-12 und DIN 14687-1:2015-12? 
Antwort: 
Die Schutzleiterprüfung  entspricht in Ihrer Ausführung nicht mehr dem aktuellen Stand der 
Vorschriften. Die Schutzleiterprüfung, mit den in den Vorgängernormen beschriebenen 
Prüfeinrichtungen, wurde als nicht mehr vorschriftenkonform eingestuft.  

Frage: 
Ab wann sind die neuen Normen anzuwenden? 
Antwort: 
Die Anwendung der Norm hat ab Herausgabe zu erfolgen. Die Anwendung gilt für 
Stromerzeuger nach DIN 14685-1, DIN 14685-2, DIN 14686 und DIN 14687-1 mit 
Ausgabedatum 12/2015.  

Frage: 
Sind Normen grundsätzlich verpflichtend anzuwenden?  
Antwort: 
Grundsätzlich ist die  Anwendung von Normen freiwillig und Produkte, welche nach einer 
alten Norm produziert worden sind, können natürlich immer noch verkauft werden, sind nicht 
wertlos und die Produktionsprozesse müssen nicht zwingend angepasst werden.    

Frage: 
Wann beginnt die „Aktualität von Normen“? 
Antwort: 
Die DIN 820-4:2014-06, Abschnitt 11 besagt dazu Folgendes: 
„Die Aktualität von Normen beginnt mit dem Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. […] Mit der 
Veröffentlichung einer Folgeausgabe oder mit der ersatzlosen Zurückziehung werden 
Normen in den Status historisch gesetzt. Wird in der Folgeausgabe eine Übergangsregelung 
festgelegt, dürfen die in der Übergangsregelung genannten Normen innerhalb der 
festgelegten Zeitspanne parallel zur Folgeausgabe angewendet werden. […] Historische 
Normen dürfen grundsätzlich – soweit nicht vom Gesetzgeber untersagt – auch weiter 
angewendet werden, wenn dies zwischen den Vertragspartnern vereinbart wird, z. B. um die 
Beschaffung von Ersatzteilen für bestehende Produkte oder den Weiterbetrieb bestehender 
Anlagen zu ermöglichen.“ 

Frage: 
Was bedeutet „Zurückziehung“ einer Norm? 
Antwort: 
Die DIN 820-3:2010-07, 3.6.4 besagt dazu Folgendes: 
„Verfahren, bei dem ein normatives Dokument oder ein Entwurf von einer Normen 
schaffenden Institution zurückgezogen wird. 

Anmerkung 1 zum Begriff: Für normative Dokumente und Entwürfe wird mit der 
Zurückziehung die Aktualität für beendet erklärt und der Status auf „historisch“ gesetzt. 

Anmerkung 2 zum Begriff: Die Zurückziehung erfolgt entweder mit Ersatz, mit teilweisem 
Ersatz oder ersatzlos. 

Anmerkung 3 zum Begriff: Nach der Zurückziehung dürfen Dokumente weiter angewendet 
werden, wenn dies durch Vereinbarung zwischen den Vertragspartnern festgelegt wird und 
vom Gesetzgeber her zulässig ist.“  
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Frage: 
Was wird unter dem Zurückziehungsdatum verstanden? 
Antwort: 
Die DIN 820-3:2010-07, 3.6.5 besagt dazu Folgendes: 
„Tag, Monat und Jahr der Zurückziehung eines normativen Dokument oder eines Entwurfs.  

Anmerkung 1 zum Begriff: Zum Zurückziehungsdatum wird der Statuswechsel von „aktuell“ 
auf „historisch“ vollzogen. 

Anmerkung 2 zum Begriff: Bei Ersatz eines normativen Dokuments entspricht das 
Zurückziehungsdatum dem Veröffentlichungsdatum des Ersatzdokuments.“ 
 
Frage: 
Welche Folgen ergeben sich daraus? 
Antwort: 
Eine Schutzleiterprüfung, mit der in den Vorgängernormen beschriebenen Prüfeinrichtung, 
sollte nicht mehr bei bestehenden Stromerzeugern durchgeführt werden. Jedoch hat eine 
Schutzleiterprüfung in den festgelegten Fristen zur regelmäßigen Geräteprüfung, mit 
geeigneten Messmitteln  zu erfolgen. Bezüglich der Fristen, Messmittel und Grenzwerte 
gelten unter anderem die Vorgaben der BGV-A3 in Verbindung mit VDE 701/702. 
 
Bitte beachten Sie:  
Der Normenausschuss als Normungsorgan von DIN gibt als Serviceleistung Auslegungen im 
Sinne von DIN 820-1 bekannt und stellt Interpretationen von DIN-Normen zur Verfügung.  

DIN bemüht sich im Rahmen des Zumutbaren, richtige und vollständige Informationen zur 
Verfügung zu stellen. DIN übernimmt jedoch keine Haftung oder Garantie für die Aktualität, 
Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen. DIN haftet nicht für direkte 
oder indirekte Schäden, einschließlich entgangenen Gewinns, die aufgrund von oder sonst 
wie in Verbindung mit Informationen entstehen, die bereitgestellt werden. 
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